CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio

Vivienda en la Milagrosa

Direccion Calle Rio Urederra 10, 2°D
Municipio Pamplona Cédigo Postal 31005
Provincia Navarra Comunidad Auténoma Comunidad Foral de
Navarra
Zona climatica D1 Ao construccion 1966
Normativa vigente (construccion / .
rehabilitacion) Anterior a la NBE-CT-79
Referencials catastral/es 310000000001955040ED
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construccion e Edificio Existente
e Vivienda o Terciario
o Unifamiliar o Edificio completo
e Bloque o Local
o Bloque completo
e Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Carlos Soto Saenz NIF(NIE) | 16628352L
Razon social - NIF -
Domicilio Avenida Republica Argentina 54, 5°C
Municipio Logrofio Codigo Postal 26002
Provincia La Rioja Comunidad Auténoma La Rioja
e-mail: c.sotoarquitecto@gmail.com Teléfono 648478771
Titulacion habilitante segin normativa vigente Arquitecto
Proc_e’di.miento reconocido de calificacion energética utilizado y CEXv2.3
version:
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio [kgCO2/ m? aiio]
<575 Ag <34 Ag
188.6 E 39.9E
271.9-318.1 [3
EXE>

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y sus anexos:

Fecha: 01/08/2026

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcién de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha
Ref. Catastral

01/08/2026
310000000001955040ED
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, ANEXO | ]
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?]

77.84

Imagen del edificio

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Surfs‘l;liicie Tra[w/mizt?lacia Modo de obtencion
Medianeria Este Fachada 23.92 0.00
Medianeria Oeste Fachada 11.53 0.00
Particion vertical Particion Interior 20.12 0.98 Estimadas
Muro de fachada Norte Fachada 17.7 1.69 Estimadas
Muro de fachada Oeste Fachada 8.23 1.69 Estimadas
Muro de fachada Sur Fachada 15.56 1.69 Estimadas
Muro de fachada Este Fachada 9.42 1.69 Estimadas
Huecos y lucernarios
_ . . M M
Nombre Tipo Sulf;rzf]lme Tra[r‘;‘?lmg?l(n]ma Fsa‘::lta?'r Trggts%r?:lcg,:tg”r?éia F%Tg:'%sidg?‘a'r
Hueco V1 Hueco 1.75 5.00 0.67 Estimado Estimado
Hueco V2 Hueco 1.75 5.00 0.67 Estimado Estimado
Hueco V3 Hueco 1.75 5.00 0.67 Estimado Estimado
Hueco V4 Hueco 1.48 5.00 0.67 Estimado Estimado
Hueco V5 Hueco 0.73 5.00 0.67 Estimado Estimado
Hueco V6 Hueco 2.15 5.00 0.67 Estimado Estimado
Hueco V7 Hueco 1.01 5.00 0.67 Estimado Estimado
Fecha 01/08/2026
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3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Enpergia obtencién
Caldera Ygnis WA1250 Caldera Estandar 1672 85.3 Gas Natural Estimado
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] | Energia obtencién
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) 112.0 |
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Enpergia obtencion
Termo ACS Vaillant Caldera Estandar 10 62.7 GLP Estimado
TOTALES ACS
Fecha 01/08/2026
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, ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climatica | D1 | Uso | Residencial

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Emisiones Emisi
calefaccion misiones ACS
[kgCO2/m? afio] [kgC02/m2 ario]
399E 27.79 11.89
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione,,s ,/Emi,s‘ione,s
- _ refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCO2/m? ano] [kgCO2/m?* afio]
0.19 -

La calificacion global del edificio se expresa en términos de dioxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? aio kgCO2/aiio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.19 15.12
Emisiones CO2 por otros combustibles 39.68 3088.90

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia Cprimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?ano] [kWh/m? afo]
188.6 E 131.24 56.22
271.9-318.1 F
REFRIGERACION ILUMINACION

'm*? anoj

Consumo global de energia primaria no renovable
[kWh/m?

Energia primaria
reffigeracion
[kWh/m? ano]

Energia primaria
iluminacion
[kWh/m?ano]

1.15

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION

No calificable
941E

Demanda de calefaccién [kWh/m? afo]

Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (solo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Fecha 01/08/2026
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ANEXO Il i
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| Conjunto 1 |

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? afo] [kgCO2/ m? aiio]
18.6 C
88.0D
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aio]
2188
No calificable
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador A B AR A B
Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacién
original original original original original
Consumo Energfafinal |, .. | 750 0.70 18.6% | 46.81 0.0% - % 7306 | 53.7%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primaria no renovable 3040 |B| 76.8% 1.36 |-| -18.6% 56.22 |G| 0.0% - - -% 87.98 [D| 53.4%
[kWh/m? afio]
Emisiones de CO2 0 0 o - ) 0 0
[kgCO2/m? afio] 6.44 |B| 76.8% 023 |-| -186% | 11.89 |G| 0.0% -% 18.56 |C| 53.5%
Demanda [kKWh/m? afio] | 21.79 |B| 76.8% 1.39 |-| -18.6%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
Sustituciéon de ventanas + mejora de aislamiento

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Insuflado de lana mineral en la camara desde interior de vivienda con conductividad térmica entre 0.034w/mk y 0.040w/mk.
Sustitucion de las carpinterias por unas de PVC (U=1,3 W/m2k) con vidrio triple bajo emisivo y gas argén (6 o
3+3/14ARG/4/12ARG/6 o 3+3) con factor solar aproximado de 0,61 y U=1,1 W/(m2.K)
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 16/07/2026

COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
Se realiza visita a la vivienda el jueves 16 de Julio de 2026 para toma de datos y medidas de todas las estancias,

asi como altura, dimensiones y tipo de carpinteria y vidrios en huecos.
Se realiza un croquis de la vivienda, y se anotan los siguientes datos:
- Tipo de instalacién para calefaccién y ACS.

- Fotografias.

- Dimensiones y tipologia de fachadas.

- Dimensiones y tipologia de carpinterias.

Comprobacion de datos catastrales.
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